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 PROTOCOLO

  
Processo: E27/49796/11210/2022
OBM: DGST
Data de entrada: 22/11/2022
 

REFERÊNCIAS DA EDIFICAÇÃO 
 

Endereço: RUA CARLOS ALBERTO DE MOURA JÚNIOR - 60 - CENTRO - SUMIDOURO - RJ

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO
 
Classificação: H-3 - HOSPITAL E ASSEMELHADOS
Complemento: TODA EDIFICAÇÃO 
Finalidade: EDIFICAÇÃO HOSPITALAR
Lotação: NÃO HÁ
Necessita de Certificado de Vistoria Anual (CVA): NÃO
 

CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO
  
Quantidade de pavimentos: 2
Mezanino/jirau: NÃO
Área total construída: 1061,40 m²
Lojas/Salas: NÃO
Piscina em área comum: NÃO
Construída ou licenciada anteriormente ao código: SIM, ANTERIOR À VIGÊNCIA DO DECRETO 42/2018,
PORÉM POSTERIOR A DO DECRETO 897/1976
  
RESPONSÁVEIS PELA EDIFICAÇÃO 

Responsável Legal: SUMIDOURO PREF ADMINISTRACAO FINANCEIRA - HOSPITAL DR JOAO PEREIRA
MARTINS 
CPF/CNPJ: 32165706000361
Prof. Responsável pelo Projeto Arquitetônico: FABRÍCIO MAIA CORRÊA - CAU: A1397745
Prof. Resp. pelo Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico: FABRÍCIO MAIA CORRÊA - CAU: A1397745
Cadastrado: 01-628 - FABRÍCIO MAIA CORRÊA
 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

- RRT Nº 12723829-PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO CONFORME DECRETO 42/2018 E NOTAS
TÉCNICAS ESPECÍFICAS.-FABRÍCIO MAIA CORRÊA-CAU: A1397745

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO:
- APARELHO EXTINTOR
- HIDRANTE E MANGOTINHO

Laudo de Exigências formato simplificado

LE-00799/23
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- SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- ALARME DE INCÊNDIO
- DETECÇÃO DE INCÊNDIO
- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
- ESCADA DE EMERGÊNCIA NÃO ENCLAUSURADA
- PLANO DE EMERGÊNCIA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
- SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
- ACESSO DE VIATURAS
- SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO (RESISTÊNCIA AO FOGO DOS ELEMENTOS DA
CONSTRUÇÃO)
- CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO
 
RISCOS ESPECÍFICOS PRESENTES NO PROJETO APROVADO:
- CENTRAL DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP
- GRUPO MOTO GERADOR
- EXAUSTÃO MECÂNICA DA(S) COZINHA(S)

OBSERVAÇÃO(ÕES):

1 - Por ocasião da solicitação do Certificado de Aprovação (CA) ou Certificado de Vistoria Anual (CVA), o
requerente deverá apresentar as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART)/ Registros de Responsabilidade
Técnica (RRT), em conformidade com a Nota Técnica nº 1-01 – Procedimentos administrativos para regularização
e fiscalização – Parte 1 – Regularização e as demais previstas em Notas Técnicas específicas, cujas numerações
deverão constar no referido CA ou CVA.

2 - O projeto de segurança contra incêndio e pânico referente a edificação qualificada neste Laudo de Exigências
foi apresentado sem quaisquer emendas ou rasuras, fato este que deverá ser observado quando da vistoria para
emissão do Certificado de Aprovação.

 RJ, 9 de fevereiro de 2023.


